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ПАСПОРТ ТРАССЫ 

Участок: «Сущ. Муфта колодец №1208 пос. Краснознамя - Поликлиники п. Краснознамя 
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Паспорт трассы. 

Опись документов 

 

 Наименование документа 
Кол-во 

листов 

Номера 

страниц 
Примечания 

1 Опись документов 1 1  

2 
Титульный лист паспорта трассы 

1 2 
 

3 
Элементарные кабельные участки (ЭКУ) в составе 

кабельной линии 
1 3 

 

4 
 Скелетная схема ВОЛП и основные данные цепей 

кабеля 1 4 
 

5 
Технические данные и особенности конструкции 

проложенного ВОК  1 4-5 
 

6 
Скелетные схемы размещения строительных длин 

кабеля на участке регенерации 
1 6 

 

7 

Схема размещения строительных длин и 

смонтированных муфт между оконечными пунктами 

ВОЛП 

1 7 

 

8 
Схемы расшивки кабеля на кассетах оптических муфт 

и на  оптических стойках в пунктах 1 8 
 

9 
Схема установки телекоммуникационного шкафа 

и прокладки электро. кабеля УД ЛПУ. 
1 9 

 

10 
Схема электропитания шкафа настенного  

1 10 
 

11 Ведомость проложенных строительных длин ВОК 1 11  

12 
Откорректированная  схема после прокладки ВОК 

1 12 
 

 
  

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ШР-264 
п.Морской  

Б 

4 



ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в АБВйском муниципальном районе для Поликлиники п. Краснознамя МБУЗ МО АБВйский район 

"ЦРБ", ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснознамя - Поликлиника п. Краснознамя МБУЗ МО АБВйский район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно– 

монтажной организации 
Директор   2018 

Представители технадзора Ведущий инженер    

 

ПАСПОРТ ТРАССЫ 

магистральной кабельной линии связи  
на участке: «Сущ. Муфта колодец №1208 пос. Краснознамя - Поликлиники п. Краснознамя 
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Марка кабеля   – ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) (ЗАО "Москабель-Фуджикура»), 

               . 

    

 

   

Физическая длина – 135 м 

Оптическая длина – 890 м ( с учетом существующего кабеля)  

 

 Длина трассы              –   0,081 км 

 Длина кабеля (всего) –    0,135 км 

    в том числе: 

 

Прокладка ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) в кабельной канализации.(т.з. 0,041км)  0,075 км 

Прокладка ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) по зданиям и  сооружениям (т.з.-0,013 км)           0,045 км 

Прокладка ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) в ПЭ трубе                                                                 0,015 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Год прокладки кабеля     – 2018 год 

  Паспорт составлен       – 2018 год 
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Элементарные кабельные участки (ЭКУ) в составе кабельной линии: 

№№ ЭКУ Наименование оконечных пунктов ЭКУ Уровень ЭКУ 

А Б 

1 РМ-1(16/8), 

Сущ. МТОК ККС №1208 

КРС-8,  

Поликлиники п. Краснознамя МБУЗ МО 

АБВйский район "ЦРБ",  

ул. Ленина, д. 31 

местный 

     

  

Марка и тип волоконно-оптического кабеля_________        

Производства завод_________________________                                                                    

Год выпуска_________________________________                                                                                       

Сертификат    _______________________________                                                          

Год прокладки трубопровода_________________                      

Год прокладки кабеля________________________                                                                                   

Длина трассы (всего)________________________                                               

в том числе:  
      по зданиям и        

сооружениям:_______________________________________________________________________________                              

по АТС: (шкаф)_______________________________________               

     подвесом: ____________________________________                                  

      в кабельной 

      канализации: __________________________________                    

       в грунте: ____________________________________                                                            

       в ПЭ трубе: ____________________________________                                                            
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ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) 

 ЗАО«МКФ» 

2018 год 

ТУ 3587-006-51172458-2010 

2018 год 

2018 год 

-135 метров 
 
 

-  45 метров  
-   
-    
 

- 75 метров 
-    
- 15 метров 
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Скелетная схема и основные данные цепей кабеля 

-   номер строительной длины

Физ.дл. 0,135 км

КРС-8, 

Поликлиника п. 

Краснознамя , ул. 

  кросс  2, стойка 1,  

АТС, п. Краснозна

К-во ОВ-8

ОККМ-01-2х4-Е3(2,7)

Опт.дл. 0,890 км

РМ-1

РМ-1(16/8)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПРОЛОЖЕННОГО ВОК 

Кабель оптический ОККМ-01-2х4Е3-(2,7кН) МКФ 

Оптический кабеь ОККМ для прокладки в кабельной канализации. Маркировка 

ОККМ-01- * Е3-(2,7), где * - количество модулей помноженное на количество волокон. Пример ОККМн-01-1*4Е3-

(2,7), где в 1 центральной трубке 4 волокна. Конструкция 1 Центральный силовой элемент. 2 Оптическое волокно. 3 

Оптический модуль. 4 Гидрофобный заполнитель. 5 Водоблокирующая лента. 6 Стальная гофрированная лента. 7 

Внешняя оболочка из полиэтилена не распространяющего горение. Кабель оптический городской с центральным 

силовым элементом из стеклопластикового стержня, стального троса или стальной проволоки в полиэтиленовой 

оболочке (или без нее), вокруг которого скручены оптические модули, содержащие до 24 оптических волокон 

каждый, и (при необходимости) кордели заполнения, с бронепокровом из стальной гофрированной ленты и внешней 

оболочкой из полиэтилена. 

Применение:  

Кабель предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях, на мостах и в 

шахтах. 

Температура эксплуатации кабеля: от -40 до 70° С. 

Минимально допустимая температура прокладки -30°С. 

В кабелях используются оптические волокна в соответствии с Рекомендациями ITU-Т G.651, G.652В, G.652D, G.655. 

По требованию заказчика кабели изготавливают с внешней оболочкой из полиэтилена не распространяющего горение 

(н, нг), и из полимерных композиций, не содержащих галогенов (типа HF), с пониженным дымо- и газовыделением 

(типа LS). 

4 

ШР-264 
п.Морской  

Б 

4 



ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в АБВйском муниципальном районе для Поликлиники п. Краснознамя МБУЗ МО АБВйский район 

"ЦРБ", ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснознамя - Поликлиника п. Краснознамя МБУЗ МО АБВйский район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно– 

монтажной организации 
Директор   2018 

Представители технадзора Ведущий инженер    

 

Технические характеристики: 

Вид кабеля 
Количество 

ОВ в кабеле 

Количест
во 

ОВ в 

модуле 

Номинальный 
расчѐтный 

диаметр кабеля, 

мм 

Расчѐтная 
масса 

кабеля, 

кг/км 

Растягивающее 

усилие, кН 

Раздавлива
ющее 

усилие, 

Н/1см 

Минимальный 

радиус изгиба 

кабеля, мм 

 

ОККМ(н)-01-1х4…12х24…-(2,7) 

До 48 До 8 10,9 До 117 

2,7 Не менее 300 

218 

До 64 До 8 11,7 До 134 234 

До 72 До 12 12,0 До 142 240 

До 96 До 12 13,2 До 163 264 

До 144 До 12 15,8 До 231 316 

До 288 До 24 21,7 До 422 434 

 

ОККМ(н)-02-1х4…12х24…-(2,7) 

До 64 До 8 11,8 До 138 

2,7 Не менее 300 

236 

До 72 До 12 12,6 До 156 252 

До 96 До 12 13,2 До 168 264 

До 144 До 12 15,8 До 236 316 

До 288 До 24 21,7 До 427 434 
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Скелетные схемы размещения строительных длин кабеля 

на участке регенерации 

  кросс  2, стойка 1,  

АТС, п. Краснозна
ОККМ-01-2х4-Е3(2,7)

КРС-8, 

Поликлин п. Краснозна , 

ул. Ленина, д. 31РМ-1(16/8)

РМ-1
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Схема размещения строительных длин и смонтированных муфт между 

оконечными пунктами 

  кросс  2, стойка 1,  

АТС, п. Краснозна

КРС-8, 

Поликлин п. Краснозна , 

ул. Ленина, д. 31

По кабелю
По кабелю

135
135

890

По волокну 141

К-во ОВ-8

По волокну с учетом 

существующего 

кабеля

ОККМ-01-2х4-Е3(2,7)

РМ-1(16/8)

РМ-1
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Схема распределения ОВ на оптических стойках. 

КРС-8, 

Поликлин п. Краснозна , 

ул. Ленина, д. 31

ВОК-8

ODF

порт ОВ мод ок

1 Красный

2 Зеленый

3 Синий

4 Прозрачный

5 Красный

6 Зеленый

7 Синий

8 Прозрачный

О
К
К
М
-0
1
-2
х
4
-Е
3
(2
,7
)

М
.1

 К
р

а
сн

ы
й

М
.2

 Ж
е

л
ты

й

ок мод ОВ порт

Красный 1

Зеленый 2

Синий 3

Прозрачный 4

Красный 5

Зеленый 6

Синий 7

Прозрачный 8

О
К
К
М
-0
1
-2
х
4
-Е
3
(2
,7
)

М
.1

 К
р

а
сн

ы
й

М
.2

 Ж
е

л
ты

й

порт ОВ

1 Красный

2 Зеленый

3 Синий

4 Прозрачный

5 Красный

6 Зеленый

7 Синий

8 Прозрачный

ул. Ленина, д. 31

Сущ. 

РМ-1(16/8)  кросс  2, стойка 1,  

АТС, п. Краснозна

Порт 3

Порт 4

ок мод ОВ порт

Желтый 3

Зеленый 4В
О
К
-1
6

 Б
е

л
ы

й

ВО

ВО
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Схема установки телекоммуникационного шкафа  и прокладки электро. кабеля  

LH-1,44

0
,2

4

Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31

600

45
0

0
,3

1,82

Кабель электрический ВВГ 3*2,5/ ПВ-з 1*6 

всего 6,0/ 6,0 м:

в трубе гофрированной -0.5 / 0.5 м, 

В ТКШ -1,5 /1,5 м,

Стена – 0,3 / 0,3 м,

В кабель-канале 40*40 -3,50 /3,5 м,

В РЩ – 0,2 /0,2 м.

ВОК-8 в гофро-трубе 25 мм по стене -28,2 м,

по стене здания(защита желоб мет.) -2,5 м

в ТКШ – 1,3 м; 

Запас кабеля а ТКШ-13,0 м.

Шкаф телекоммуникационный 12U, 

hот пола=2200 мм

hот потолка=100 мм

Бокс электрический 1*2

КОРИДОР

0
,5

0
,2

1,5
КОРИДОР

Кабеля 8 ОК , в ПЭ трубе

Hподъем-4,3 м, по стене 

Защита-желоб мет.-2,5 м.

ККС-1(1)
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РЩ 

  

Шкаф 12U 
16А 

В
В

Г 
п

 н
г 

3
*2

,5
- 

 6
 м

  

Схема электропитания шкафа настенного 12U по адресу:  

Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31
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"ЦРБ", ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснознамя - Поликлиника п. Краснознамя МБУЗ МО АБВйский район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно– 

монтажной организации 
Директор   2018 

Представители технадзора Ведущий инженер    

 

Ведомость проложенных строительных длин ВОК 

 

Строительно-монтажная организация ООО «ЛожимКабель» ___ 

Завод изготовитель кабеля: ЗАО «МКФ» 

Марка проложенного кабеля: – ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) 
      

                                                                      

Данные ОК 
Данные о прокладке ОК 

№ 

бараб

ана 

Номер 

строит

ельной 

длины 

Тип ВОК, 

Изготовитель 

Длина 

полученная 

м 

Длина 

уложенная 

м 

участок Дата 

1
6

7
/0

9
-1

8
Б

 

1 
ОККМ-01-2х4-Е3(2,7), 

ЗАО«МКФ» 135 135 

РМ-1(16/8), 

Сущ. МТОК ККС №1208 

- 

КРС-8,  

Поликлиники п. Краснознамя МБУЗ 

МО АБВйский район "ЦРБ",  

ул. Ленина, д. 31 

12. 

2018 

    

 

  

  ВСЕГО   135   

Примечание: строительные длины указаны с учетом запаса на выкладку оптического кабеля и на монтаж 

оптического оборудования (муфты, КРН)  

№ 

п/п 
Объем работ 

ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Прокладка  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) в кабельной канализации.(т.з. 0,041км) км 0,075 

2 Прокладка  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) по зданиям и  сооружениям (т.з.-0,013 км) км 0,045 

3 Прокладка ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) в ПЭ трубе км 0,015 

4 Монтаж телекоммуникационного  шкафа до 12U включительно шт. 1 

5 Монтаж коммутатора доступа шт. 1 

6 Монтаж и установка оптического кросса на ВО кабеле с числом волокон 8. шт. 1 

7 Строительство колодца смотрового ККС-1 на сущ. КТК шт. 1 

8 Прокладка ПНД-трубы в грунте км 0,015 

9 Прокладка кабеля электропитания по стене здания м 6 

10 Прокладка кабеля заземления по стене здания м 6 

11 Установка и мотаж бокса электического 1*2 шт. 1 
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ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в АБВйском муниципальном районе для Поликлиники п. Краснознамя МБУЗ МО АБВйский район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснознамя - Поликлиника п. Краснознамя МБУЗ МО АБВйский район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно–

монтажной организации 
Директор 2018 

Представители технадзора Ведущий инженер 

1685

1644

Запас ВОК-8 41 м

Прокладка ПНД-трубы в 
грунте , П/Э 40 мм

-33-
1610

1611

1595

-

2
7
,7

7
-

КРС-8, 

Поликлин п. Краснозна 

МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31

Шкаф 

телекоммуникационный 

12U

Т.з. В ТКШ ВОК-8 13 м
1550

1537 

П
е
р
. 

Л
е
н

и
н

с
к

о
г
о

 

К
о

м
с
о

м
о

л
а

Ул. Ленина

  1208

Откорректированная схема после прокладки кабеля .

LH -4,3 м

ККС-1(1)

Сущ.

РМ-1(16/8)

№ п/п Объем работ ед. изм. Кол-во

1 Прокладка  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) в кабельной канализации.(т.з. 0,041км) км 0,075

2 Прокладка  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) по зданиям и  сооружениям (т.з.-0,013 км) км 0,045

3 Прокладка ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) в ПЭ трубе км 0,015

4 Монтаж телекоммуникационного  шкафа до 12U включительно шт. 1

5 Монтаж коммутатора доступа шт. 1

6 Монтаж и установка оптического кросса на ВО кабеле с числом волокон 8. шт. 1

7 Строительство колодца смотрового ККС-1 на сущ. КТК шт. 1

8 Прокладка ПНД-трубы в грунте км 0,015

9 Прокладка кабеля электропитания по стене здания м 6

10 Прокладка кабеля заземления по стене здания м 6

11 Установка и мотаж бокса электического 1*2 шт. 1

№ п/п Материал ед. изм. Кол-во

1 Кабель оптический  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) км 0,135

2 Кабель-канал 40х40 м 3,5

3 Труба гофрированная ПВХ  25мм с протяжкой строительной (50м) м. 28,7

4 Комплект маркировочный пластмассовый  КМП(1 упак =50шт) шт. 0,04

5 Хомут-стяжка шт. 25

6 Лента перфорированная узкая 12*0,5  (25м) м. 1

7 Выключатель автоматический двухполюсный 6А С ВА47-29 4,5кА шт. 1

8 Дюбель гвоздь шт. 40

9 Изолента белая ПВХ 15мм*20м 20/200 рул. 0,5

10 Провод ВВГ п нг 3*2,5 ГОСТ м. 6

11 Краска желтая л 0,05

12 Провод ПВ-З 1*6(желто-зеленый) м 6

13 Анкер-болт шт. 4

14 Желоб защитный шт. 5

15 Труба ПЭ 40 мм м 15

16 Бокс пластиковый открытой установки на 2 модуля шт. 1

17 Кирпич красный шт. 80

18 Люк полимерно-песчанный л/т шт. 1

19 ЦПС меш. 5

Условные обозначения

- Муфта МТОК

-Кросс оптический

- ВОК по стене здания

- Запас ВОК

- ВОК в тел. канализации

- Существующий ККС

- Построенная КТК/ГНБ

- Построенный ККС

12 



ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в Краом муниципальном районе для Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснозна - Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно–

монтажной организации 

2018 

Директор 

Представители технадзора 
Ведущий инженер 

ПАСПОРТ ТРАССЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

Участок: «Сущ. Муфта колодец №1208 пос. Краснознамя - Поликлиники п. Краснознамя

МБУЗ МО АБВйский район «ЦРБ», ул. Ленина, д. 31.» 

              

              
Паспорт трассы электрический.

Опись документов 

Наименование документа 
Кол-во 

листов 

Номера 

страниц 
Примечания 

1 
Опись документов 

1 13 

2 
Титульный лист электрического паспорта трассы

1 14 

3 Паспорт №1 на смонтированную разветвительную муфту ОК.  1   15 

4 
Протоколы №1  монтажа оптического кросса 

1 16 

5 
Рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ на 

смонтированных участках регенерации 4 17-20 

6 
Протокол измерений затухания ОВ смонтированного кабеля 

на участках регенерации 1 21 

Составил Директор Ластин И.В..                                                     12,2018 

                       
    (должность)                                       (Фамилия И..О.)                (подпись)                                (Дата)                                                                                                                                                      
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ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в Краом муниципальном районе для Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснозна - Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно–

монтажной организации 

2018 

Директор 

Представители технадзора 
Ведущий инженер 

Паспорт трассы электрический. 
Магистральной(внутризоновой)кабельной линии связи 

Участок: «Сущ. Муфта колодец №1208 пос. Краснознамя - Поликлиники п. Краснознамя

МБУЗ МО АБВйский район «ЦРБ», ул. Ленина, д. 31.» 

Марка кабеля   – ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) (ЗАО "Москабель-Фуджикура»), 

           . 

   

Физическая длина – 135 м 

Оптическая длина – 890 м ( с учетом существующего кабеля)  

Длина трассы              –   0,081 км

Длина кабеля (всего) –    0,135 км

    в том числе: 

Прокладка ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) в кабельной канализации.(т.з. 0,041км)  0,075 км 

Прокладка ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) по зданиям и  сооружениям (т.з.-0,013 км)          0,045 км

Прокладка ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) в ПЭ трубе                                                                0,015 км 

  Год прокладки кабеля     – 2018 год

  Паспорт составлен       – 2018 год 
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ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в Краом муниципальном районе для Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснозна - Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно–

монтажной организации 

2018 

Директор 

Представители технадзора 
Ведущий инженер 

Паспорт №1 

на смонтированную разветвительную муфту ОК.  
№ муфты: РМ-1 (16/8)

Ф.И.О. монтажника: Кудря В.И      

Дата монтажа:    12,2018                                             

Месторасположение муфты: ККС №1208, ул. Ленина 

марка кабеля:  магистрального ВОК-16

     на ответвлениях ОККМ-01-2х4-Е3(2,7)

Сварочный аппарат (тип, зав №): Fujikura 80S, №SP 065000001ZUK8G      

                         Рефлектометр (тип, зав №): YOKOGAWA                  

адрес 

№ 

ОВ

(№

пор

та) 

м

од 
16 

затухан

ие 
8 

м

од 

№ 

ОВ

(№

пор

та) 

адрес 

АТС, Кросс №2 3 

Б
ел

ы
й

 Желтый 0,01 Красный 

К
р
ас

н
ы

й
 

1 КРС-8, Поликлиники,  

ул. Ленина, д. 31 

АТС, Кросс №2 4 Зеленый 0,01 Зеленый 2 КРС-8, Поликлиники,  

ул. Ленина, д. 31 

Синий 3 КРС-8, Поликлиники,  

ул. Ленина, д. 31 

Прозрачный 4 КРС-8, Поликлиники,  

ул. Ленина, д. 31 

Красный 

Ж
е
л

т
ы

й
 

5 КРС-8, Поликлиники,  
ул. Ленина, д. 31 

Зеленый 6 КРС-8, Поликлиники,  

ул. Ленина, д. 31 

Синий 7 КРС-8, Поликлиники,  
ул. Ленина, д. 31 

Прозрачный 8 КРС-8, Поликлиники,  

ул. Ленина, д. 31 

Метровые метки на оболочке кабеля

Муфта 
РМ-1

1685

ВОК-16 ОККМ-01-2х4-Е3(2,7)

Запас 41  м

1644

РМ-1(24/8)

КРС-8, 

Поликлин п. Краснозна , 

ул. Ленина, д. 31

  кросс  2, стойка 1,  

АТС, п. Краснозна
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ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в Краом муниципальном районе для Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснозна - Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно–

монтажной организации 

2018 

Директор 

Представители технадзора 
Ведущий инженер 

Форма ВОЛС-НТЭ-6 

ПРОТОКОЛ №1 

Монтажа оптического кросса 

Строительно-монтажная организация ООО «ЛожимКабель» ___ 

Наименование(номер)кросса: КРС-8, FC SM Поликлиники, ул. Ленина, д. 31
Сварочное устройство: Fujikura 80S, №SP 065000001ZUK8G     .

№ОВ 
Цвет 

Затухание на сростках по сварочному устройству (дБ) 

А-Б Б-А А-Б Б-А 

1 Красный 0,01  

2 Зеленый 0.01 

3 Синий 0,01 

4 Прозрачный 0,02 

5 Красный 0,01 

6 Зеленый 0,02 

7 Синий 0,01 

8 Прозрачный 0,00 
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ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в Краом муниципальном районе для Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснозна - Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно–

монтажной организации 

2018 

Директор 

Представители технадзора 
Ведущий инженер 

Рефлектограмма 

на смонтированном участке регенирации.

Строительно-монтажная организация: ООО» ЛожимКабель»  

Местоположение        п.Краснозна Дата                  01.12.2018 14:07-14:10

Тип кабеля  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7)          Исполнитель  Кудря В.И.        
Тип кабеля            Длина волны           1550

Длина кабеля     135 м     Измерит. оборудование YOKOGAWA AQ1200OTDR

Пункт измерений 1  КРС-8, Поликлин   Пункт измерений 1  ул. Ленина, 31   
Пункт измерений 2  АТС, кросс №2   Пункт измерений 2     

Номер волокна 1 Вся трасса Общ потери 0.192dB

Имя файла: 1550nm_0001.SOR

Метка:

5.0

dB/Div

TPA

SMP:1m 1.00000km

Позиция курсора: 0.89014km

Длина волны :1550    nm SM Потери      :

Диап. расст.: 1       km Отражение   :

Длит. импульса: 50      ns

Ослабление  : --.--   dB

Усреднение  : 10      sec

Груп. индекс: 1.46000   

<< Список неоднородностей >>

 НомерРасстояние     Длина   Потери Отражение  Рассея-     Сум.Затух. уч-    Тип     Груп.

неоднор (km)уч-ка(km) (dB) (dB) ние(dB) п-ри(dB)ток.(dB/km) неодн индекс

END 0.89014 0.87063 ---.--- 14.106 25.452 0.192 0.220 R 1.46000

---.---dB/km ---.---dB/km

Маркер 1-2 Маркер 2-3

---.---   dB ---.---   dB

---.----- km ---.----- km

Результат измерений

40.000 dB

0.00000km 0.10000km/Div

---.---   dB

---.---   dB

Местоположение        п.Краснозна Дата                  01.12.2018 14:07-14:10

Тип кабеля  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7)          Исполнитель  Кудря В.И.        
Тип кабеля            Длина волны           1550

Длина кабеля     135 м     Измерит. оборудование YOKOGAWA AQ1200OTDR

Пункт измерений 1  КРС-8, Поликлин   Пункт измерений 1  ул. Ленина, 31   
Пункт измерений 2  АТС, кросс №2   Пункт измерений 2     

Номер волокна 2 Вся трасса Общ потери 0.218dB

Имя файла: 1550nm_0002.SOR

Метка:

5.0

dB/Div

TPA

SMP:1m 1.00000km

Позиция курсора: 0.89014km

Длина волны :1550    nm SM Потери      :

Диап. расст.: 1       km Отражение   :

Длит. импульса: 50      ns

Ослабление  : --.--   dB

Усреднение  : 10      sec

Груп. индекс: 1.46000   

<< Список неоднородностей >>

 НомерРасстояние     Длина   Потери Отражение  Рассея-     Сум.Затух. уч-    Тип     Груп.

неоднор (km)уч-ка(km) (dB) (dB) ние(dB) п-ри(dB)ток.(dB/km) неодн индекс

END 0.89014 0.87063 ---.--- 14.291 25.360 0.218 0.251 R 1.46000

Результат измерений

40.000 dB

0.00000km 0.10000km/Div

---.---   dB

---.---   dB

---.---dB/km ---.---dB/km

Маркер 1-2 Маркер 2-3

---.---   dB ---.---   dB

---.----- km ---.----- km
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ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в Краом муниципальном районе для Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснозна - Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно–

монтажной организации 

2018 

Директор 

Представители технадзора 
Ведущий инженер 

Местоположение        п.Краснозна Дата                  01.12.2018 14:07-14:10

Тип кабеля  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7)          Исполнитель  Кудря В.И.        
Тип кабеля            Длина волны           1550

Длина кабеля     135 м     Измерит. оборудование YOKOGAWA AQ1200OTDR

Пункт измерений 1  КРС-8, Поликлин   Пункт измерений 1  ул. Ленина, 31   
Пункт измерений 2  Резерв ОВ РМ-1 Пункт измерений 2     

Номер волокна 3 Вся трасса Общ потери 0.279dB

Имя файла: 1550nm_0003.SOR

Метка:

5.0

dB/Div

TPA

SMP:50cm 0.50000km

Позиция курсора: 0.14117km

Длина волны :1550    nm SM Потери      :

Диап. расст.: 500      m Отражение   :

Длит. импульса: 20      ns

Ослабление  : --.--   dB

Усреднение  : 10      sec

Груп. индекс: 1.46000   

<< Список неоднородностей >>

 НомерРасстояние     Длина   Потери Отражение  Рассея-     Сум.Затух. уч-    Тип     Груп.

неоднор (km)уч-ка(km) (dB) (dB) ние(dB) п-ри(dB)ток.(dB/km) неодн индекс

END 0.14117 0.12731 ---.--- 38.988 15.003 0.279 2.180 R 1.46000

---.---dB/km ---.---dB/km

Маркер 1-2 Маркер 2-3

---.---   dB ---.---   dB

---.----- km ---.----- km

Результат измерений

40.000 dB

0.00000km 0.05000km/Div

---.---   dB

---.---   dB

Местоположение        п.Краснозна Дата                  01.12.2018 14:07-14:10

Тип кабеля  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7)          Исполнитель  Кудря В.И.        
Тип кабеля            Длина волны           1550

Длина кабеля     135 м     Измерит. оборудование YOKOGAWA AQ1200OTDR

Пункт измерений 1  КРС-8, Поликлин   Пункт измерений 1  ул. Ленина, 31   
Пункт измерений 2  Резерв ОВ РМ-1 Пункт измерений 2     

Номер волокна 4 Вся трасса Общ потери 0.277dB

Имя файла: 1550nm_0004.SOR

Метка:

5.0

dB/Div

TPA

SMP:50cm 0.50000km

Позиция курсора: 0.14117km

Длина волны :1550    nm SM Потери      :

Диап. расст.: 500      m Отражение   :

Длит. импульса: 20      ns

Ослабление  : --.--   dB

Усреднение  : 11      sec

Груп. индекс: 1.46000   

<< Список неоднородностей >>

 НомерРасстояние     Длина   Потери Отражение  Рассея-     Сум.Затух. уч-    Тип     Груп.

неоднор (km)уч-ка(km) (dB) (dB) ние(dB) п-ри(dB)ток.(dB/km) неодн индекс

END 0.14117 0.12731 ---.--- 39.695 14.650 0.277 2.164 R 1.46000

Результат измерений

40.000 dB

0.00000km 0.05000km/Div

---.---   dB

---.---   dB

---.---dB/km ---.---dB/km

Маркер 1-2 Маркер 2-3

---.---   dB ---.---   dB

---.----- km ---.----- km
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ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в Краом муниципальном районе для Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснозна - Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно–

монтажной организации 

2018 

Директор 

Представители технадзора 
Ведущий инженер 

Местоположение        п.Краснозна Дата                  01.12.2018 14:07-14:10

Тип кабеля  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7)          Исполнитель  Кудря В.И.        
Тип кабеля            Длина волны           1550

Длина кабеля     135 м     Измерит. оборудование YOKOGAWA AQ1200OTDR

Пункт измерений 1  КРС-8, Поликлин   Пункт измерений 1  ул. Ленина, 31   
Пункт измерений 2  Резерв ОВ РМ-1 Пункт измерений 2     

Номер волокна 5 Вся трасса Общ потери 0.313dB

Имя файла: 1550nm_0005.SOR

Метка:

5.0

dB/Div

TPA

SMP:50cm 0.50000km

Позиция курсора: 0.14168km

Длина волны :1550    nm SM Потери      :

Диап. расст.: 500      m Отражение   :

Длит. импульса: 20      ns

Ослабление  : --.--   dB

Усреднение  : 10      sec

Груп. индекс: 1.46000   

<< Список неоднородностей >>

 НомерРасстояние     Длина   Потери Отражение  Рассея-     Сум.Затух. уч-    Тип     Груп.

неоднор (km)уч-ка(km) (dB) (dB) ние(dB) п-ри(dB)ток.(dB/km) неодн индекс

END 0.14117 0.12731 ---.--- 57.682 5.809 0.313 2.451 R 1.46000

---.---dB/km ---.---dB/km

Маркер 1-2 Маркер 2-3

---.---   dB ---.---   dB

---.----- km ---.----- km

Результат измерений

40.000 dB

0.00000km 0.05000km/Div

---.---   dB

---.---   dB

Местоположение        п.Краснозна Дата                  01.12.2018 14:07-14:10

Тип кабеля  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7)          Исполнитель  Кудря В.И.        
Тип кабеля            Длина волны           1550

Длина кабеля     135 м     Измерит. оборудование YOKOGAWA AQ1200OTDR

Пункт измерений 1  КРС-8, Поликлин   Пункт измерений 1  ул. Ленина, 31   
Пункт измерений 2  Резерв ОВ РМ-1 Пункт измерений 2     

Номер волокна 6 Вся трасса Общ потери 0.299dB

Имя файла: 1550nm_0006.SOR

Метка:

5.0

dB/Div

TPA

SMP:50cm 0.50000km

Позиция курсора: 0.14117km

Длина волны :1550    nm SM Потери      :

Диап. расст.: 500      m Отражение   :

Длит. импульса: 20      ns

Ослабление  : --.--   dB

Усреднение  : 10      sec

Груп. индекс: 1.46000   

<< Список неоднородностей >>

 НомерРасстояние     Длина   Потери Отражение  Рассея-     Сум.Затух. уч-    Тип     Груп.

неоднор (km)уч-ка(km) (dB) (dB) ние(dB) п-ри(dB)ток.(dB/km) неодн индекс

END 0.14117 0.12731 ---.--- 45.108 11.950 0.299 2.342 R 1.46000

Результат измерений

40.000 dB

0.00000km 0.05000km/Div

---.---   dB

---.---   dB

---.---dB/km ---.---dB/km

Маркер 1-2 Маркер 2-3

---.---   dB ---.---   dB

---.----- km ---.----- km
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ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в Краом муниципальном районе для Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснозна - Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно–

монтажной организации 

2018 

Директор 

Представители технадзора 
Ведущий инженер 

Местоположение        п.Краснозна Дата                  01.12.2018 14:07-14:10

Тип кабеля  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7)          Исполнитель  Кудря В.И.        
Тип кабеля            Длина волны           1550

Длина кабеля     135 м     Измерит. оборудование YOKOGAWA AQ1200OTDR

Пункт измерений 1  КРС-8, Поликлин   Пункт измерений 1  ул. Ленина, 31   
Пункт измерений 2  Резерв ОВ РМ-1 Пункт измерений 2     

Номер волокна 7 Вся трасса Общ потери 0.269dB

Имя файла: 1550nm_0007.SOR

Метка:

5.0

dB/Div

TPA

SMP:50cm 0.50000km

Позиция курсора: 0.14117km

Длина волны :1550    nm SM Потери      :

Диап. расст.: 500      m Отражение   :

Длит. импульса: 20      ns

Ослабление  : --.--   dB

Усреднение  : 10      sec

Груп. индекс: 1.46000   

<< Список неоднородностей >>

 НомерРасстояние     Длина   Потери Отражение  Рассея-     Сум.Затух. уч-    Тип     Груп.

неоднор (km)уч-ка(km) (dB) (dB) ние(dB) п-ри(dB)ток.(dB/km) неодн индекс

END 0.14117 0.12731 ---.--- 38.793 15.101 0.269 2.105 R 1.46000

---.---dB/km ---.---dB/km

Маркер 1-2 Маркер 2-3

---.---   dB ---.---   dB

---.----- km ---.----- km

Результат измерений

40.000 dB

0.00000km 0.05000km/Div

---.---   dB

---.---   dB

Местоположение        п.Краснозна Дата                  01.12.2018 14:07-14:10

Тип кабеля  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7)          Исполнитель  Кудря В.И.        
Тип кабеля            Длина волны           1550

Длина кабеля     135 м     Измерит. оборудование YOKOGAWA AQ1200OTDR

Пункт измерений 1  КРС-8, Поликлин   Пункт измерений 1  ул. Ленина, 31   
Пункт измерений 2  Резерв ОВ РМ-1 Пункт измерений 2     

Номер волокна 8 Вся трасса Общ потери 0.295dB

Имя файла: 1550nm_0008.SOR

Метка:

5.0

dB/Div

TPA

SMP:50cm 0.50000km

Позиция курсора: 0.14168km

Длина волны :1550    nm SM Потери      :

Диап. расст.: 500      m Отражение   :

Длит. импульса: 20      ns

Ослабление  : --.--   dB

Усреднение  : 10      sec

Груп. индекс: 1.46000   

<< Список неоднородностей >>

 НомерРасстояние     Длина   Потери Отражение  Рассея-     Сум.Затух. уч-    Тип     Груп.

неоднор (km)уч-ка(km) (dB) (dB) ние(dB) п-ри(dB)ток.(dB/km) неодн индекс

END 0.14117 0.12731 ---.--- 57.691 5.805 0.295 2.312 R 1.46000

Результат измерений

40.000 dB

0.00000km 0.05000km/Div

---.---   dB

---.---   dB

---.---dB/km ---.---dB/km

Маркер 1-2 Маркер 2-3

---.---   dB ---.---   dB

---.----- km ---.----- km
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ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в Краом муниципальном районе для Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснозна - Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно–

монтажной организации 

2018 

Директор 

Представители технадзора 
Ведущий инженер 

Форма ВОЛС-ПТЭ-8 

Участок регенерации       АТС, п. Краснознамя ,кросс №2, стойка 1 – РМ-1(16/8) – КРС-8, МБУЗ МО АБВйский район 

"ЦРБ", Поликлиники п. Краснознамя , ул. Ленина, д. 31  

ПРОТОКОЛ1 

измерения затухания ОВ смонтированного кабеля на участке регенерации. 

Строительно-монтажная организация ООО»ЛожимКабель» ___ 
Рефлектометр (марка и зав. номер) YOKOGAWA                 _ 
Установочные параметры: диапазон    1,000 км__________; длина волны __1550 

показатель преломления     1,4681_____________; длительность импульса -  50нс_____ 

№ОВ Цвет 
Затухание суммарное на 

участке (дБ) 
Затухание километрическое 

(дБ/км) 
Оптическая длина 

ОВ (км) 
А-Б Б-А А-Б Б-А 

1 Красный 0,192  0,220 0,890  

2 Зеленый 0,218 0,251 0,890 

3 Синий 0,279 2,188 0,141 

4 Прозрачный 0,277 2,172 0,141 

5 Красный 0,313 2,460 0,141 

6 Зеленый 0,299 2,350 0,141 

7 Синий 0,269 2,113 0,141 

8 Прозрачный 0,295 2,320  0,141 
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ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в Краом муниципальном районе для Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснозна - Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно–

монтажной организации 

2018 

Директор 

Представители технадзора 
Ведущий инженер 

Рабочая документация 
Рабочая документация.

Опись документов 

Наименование документа 
Кол-во 

листов 

Номера 

страниц 
Примечания 

1 
Опись документов 

1 22 

2 
Титульный лист рабочей документацией

1 23 

3 
Отчет №1 по прокладке ВОК

1 24 

4 
Протоколы   измерения затухания строительных 

длин кабеля после прокладки 1 25 

5 
Акт на скрытые работы по прокладке линий связи

2 26-27 

6 
Декларация соответствия. Сертификат соответствия 

на ОК кабель 6 28-33 

22 



ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в Краом муниципальном районе для Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснозна - Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно–

монтажной организации 

2018 

Директор 

Представители технадзора 
Ведущий инженер 

Рабочая документация 
магистральной кабельной линии связи  

на участке: «Сущ. Муфта колодец №1208 пос. Краснознамя - Поликлиники п. Краснознамя

МБУЗ МО АБВйский район «ЦРБ», ул. Ленина, д. 31.» 

Марка кабеля   – ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) (ЗАО "Москабель-Фуджикура»), 

           . 

   

Физическая длина – 135 м 

Оптическая длина – 890 м ( с учетом существующего кабеля)  

Длина трассы              –   0,081 км

Длина кабеля (всего) –    0,135 км

    в том числе: 

Прокладка ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) в кабельной канализации.(т.з. 0,041км)  0,075 км 

Прокладка ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) по зданиям и  сооружениям (т.з.-0,013 км)          0,045 км

Прокладка ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) в ПЭ трубе                                                                0,015 км 

  Год прокладки кабеля     – 2018 год

  Паспорт составлен       – 2018 год 
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ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в Краом муниципальном районе для Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснозна - Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно–

монтажной организации 

2018 

Директор 

Представители технадзора 
Ведущий инженер 

Форма ВОЛС-РД-5 

Отчет по прокладке кабеля №1 

Строительно-монтажная организация ООО «ЛожимКабель» ___ 

Завод изготовитель кабеля: ЗАО «МКФ»

Марка проложенного кабеля: – ОККМ-01-2х4-Е3(2,7)                                                     

      

Примечание: строительные длины указаны с учетом запаса на выкладку 

оптического кабеля и на монтаж оптического оборудования (муфты, КРС)  

№ 

п/п 
Объем работ 

ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Прокладка  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) в кабельной канализации.(т.з. 0,041км) км 0,075 

2 Прокладка  ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) по зданиям и  сооружениям (т.з.-0,013 км) км 0,045 

3 Прокладка ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) в ПЭ трубе км 0,015 

24 

№ 

бар

абана 

№ строи

тельной 

длины 

Номера смежных участков 

Длина 

кабеля 

полученного 

М 

Длина кабеля 

проложенного 

М 

Остаток 

кабеля 

после 

прокладки 

Дата 

прокладки 

Тип 

ВОК 

1
6

7
/0

9
-1

8
Б

 

1 

РМ-1(16/8), 

Сущ. МТОК ККС №1208 

- 

КРС-8,  

Поликлиники п. Краснознамя

МБУЗ МО АБВйский район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31 

135 135 
0 

2018 8 



ВОЛП:  «Волоконно-оптическая линия связи в Краом муниципальном районе для Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", 

ул. Ленина, д. 31»   

на участке: «Сущ.Муфта колодец №1208 пос. Краснозна - Поликлин п. Краснозна МБУЗ МО Краий район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31.». 

Подписали: Должность Подпись Ф.И.О. Дата 

Представители строительно–

монтажной организации 

2018 

Директор 

Представители технадзора 
Ведущий инженер 

Протокол 1 
измерения затухания строительных длин кабеля после прокладки.

Строительно-монтажная организация ООО «ЛожимКабель» ___ 

Кабель проложен на участке; АТС, п. Краснознамя ,кросс №2, стойка 1 – РМ-1(16/8) – КРС-8, МБУЗ МО АБВйский 

район "ЦРБ", Поликлиники п. Краснознамя , ул. Ленина, д. 31

Марка проложенного кабеля: ОККМ-01-2х4-Е3(2,7) (МКФ),  

Тип кабеля: ВОК-8,  

Кабельный барабан№__167/09-18Б  Кабель № 

Физическая длина кабеля  135  метров_                              

Рефлектометр (марка и зав. номер) YOKOGAWA                _ 

Установочные параметры рефлектометра: показатель преломления-1,4681;  

длина волны __1550 ; длительность импульса -     50   ns _____ ; диапазон  1,000 км__________; 

№ОВ Цвет 

модуля 
Цвет ОВ Коэф.затухания(дБ/1550нм  ) Оптическая 

длина (км) 1310нм 1550нм 

1 

К
р

ас
н

ы
й

 Красный 0,192  0,890  

2 Зеленый 0,218 0,890 

3 Синий 0,279 0,141 

4 Прозрачный 0,277 0,141 

5 

Ж
ел

ты
й

 Красный 0,313 0,141 

6 Зеленый 0,299 0,141 

7 Синий 0,269 0,141 

8 Прозрачный 0,295 0,141 
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Акт 

на скрытые работы по строительству кабельной канализации. 

Участок:     Сущ. Муфта колодец №1208 пос. Краснознамя - Поликлиники п. 

Краснознамя МБУЗ МО АБВйский район «ЦРБ», ул. Ленина, д. 31. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика Вед. Инженер Крышин П.В. и   

ООО «ЛожимКабель в лице Начальника участка Ластин И.В.  

 

 

(наименование строительно-монтажной организации) 

произвели освидетельствование работ по прокладки трубопроводов кабельной канализации согласно 

рабочим чертежам и установили:  

1. Общие данные 

Участок между 

колодцами NN = 

Длина 

пролет

а м 

Характеристика труб Количест

во 

каналов 

Количест

во стыков 

Примечан

ие материа

л 

длин

а м 

внутренн

ий 

диаметр, 

мм 

От ККС №1209-  

К зданию ул. 

Ленина, 31 
15 ПЭ 15 40 1 нет КТК 

 

 

2. Способ соединения стыков труб нет,    

3. Глубина заложения подошвы блока 0,8 м  
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АКТ 

на проведенные скрытые работы по строительству кабельных колодцев  

Объект: «Волоконно-оптическая линия связи в АБВском муниципальном районе для 

Поликлиники п. Краснознамя МБУЗ МО АБВйский район "ЦРБ", ул. Ленина, д. 31»   

Участок: п. Краснознамя

Подрядчик: ООО «КДА сервис» 

Дата _          декабрь   2018 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика Вед.инженер Крышин П.В.. и представитель 

Подрядчика Директора ООО «ЛожимКабель» Ластин И.В.произвели освидетельствование работ по 

строительству колодцев кабельной канализации по ул. Ленина согласно рабочим чертежам  

и установили : 

1.Общие данные 

№№ 

пп 

Номер 

колодца 

Тип колодца Материал Период строительства Примечпние 

1 №-1 ККС-1 кирпич 12.2018 

2.Глубина котлованов для колодцев:________07м-0,9м___________________________ 

3.Качество сборки , заделка швов:__________хорошее____________________________                   

4.Годроизоляция колодцев выполнена:_____________да_____________________________    

5.Засыпка котлована выполнена с послойным уплотнением:__________да_________________   

6.Правильность установки люка:___________правильно_____________________                 

7.Установка арматуры:___________________да_________________________    

                                             

Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией проекта и действующими правилами 

Оценка выполненных работ ______________хорошо________________________________
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