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оГРн I167746135920, ИНн 9701031451, кПП 77340l001, К/с 30101810100000000225

БИК 044525225, Р/с 40702810738000098747 в IIAO Сбербанк г. Москва

"20" мая 2020г]

fuрес:

обьект:

Вид работ:
Работы по уплотнению выполнили:

fl ата проведения испытания:

123308, z. Москва, проезd Сuлакапньtй 2-ой, d. 22, помеu4енае 47

пРотокол N9 200520_02

определение степени уплотнения грунтов

Московская обласmь, Раменскчй Мунчцчпальньй район, еороOское
поселенLrе Раменское, еоро0 Раменское, Северное шоссе

мноеоэmажньtе жчлые dома

Уп лоm нен ч е основанчя ерунmов
ООО "СГСdорсmрой"

20 мая 2020 е.

Инженерамч лабораmорчч ООО "Паmрчоm" 20.05.20202. по вь!Lчеуказанному аOресу бьtлtl вьtполнены рабоmы по
опреOеленuю коэффчцченmа уплоmненчя ерунmовоео основанчя корыmо по0 усmроdсmво проезOа.

Рабоmы по провеOенuю чспыmанчй вьlполненьI в сооmвеmсmвчч с ГОСТ З0672-2012 "Грунmы, Полевые uспыmанuя",
Конmроль сmепенч уплоmненчя ерунmана учасmках провоOu.лся dчнамuческuм плоmномером унuверсальньtм !ПУ-1.

преdназначенньtм 0ля экспресс-конmроля уплоmненчя песчаных, супесчаных u суелчнчсmых ерунmов соеласно СНuП
З -06. 0З-В5 "Авmомобuльные dоооеu ".

Примечание:

Конmроль сmепенч уплоmненчя ерунmа на учасmке провоOчлся аuнамчческчм плоmномеmром

унчверсальньtм !ПУ-1, преOназначенньtм 0ля экспресс-конmроля плоmносmч ерунmов соеласно

СНчП 3 06 03,85

заключение:

Коэффuцuенm уплоmненuя н а uспы mа""о,,, yu urrrax сосmавuл а, g5-О, gб .

Инженер строительной Е.П. Березенко

Резульmаmьt чспыmанчй прчвеOены в mабпuце:

N9 п/п Координаты испытаний Показания прибора
Коэффициент
vплотнения

Примечание

1

см. приложение
к протоколу

1з 12"13 0,96

испытание проводилось при
положительной температуре грунта

2 12,11,1з 0,95
aJ 12,12,11 0,95

4 14,12,13 0,96
5 13,12,12 0,95

15,12,12 0,96
7 12,11,13 0,95
8 14,12,1з 0,96
9 1з,12,11 0,95
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